Disjunctoare cu protectie diferentiala e.elcb.stand
Instructiuni de exploatare

1. Destinatia

Disjunctoare diferentiale seriei e.elch.stand (in continuare - articol] sunt preconizate atat pentru protectia indivizilor de la contact direct
sau indirect cu elementele conductoare deschise a instalatiilor electrice, conectate cu dispozitivele corespunzadtoare de impamantare
a cladirilor, cat si pentru protectia cablului electric si firelor retelelor electrice de tensiune joasa si a echipamentelor electrice, de la supra-
curenti si de la curenti de scurtcircuit, cat si comutari operative nefrecvente (pana la 30 ori in 24 h).

Articolul corespunde la standartele IEC/EN 61009-1.

2. Parametrii tehnici

Tab. 1
Denumirea parametrului
Tensiunea nominala de lucru, Ue, V 230
Frecventa nominala, Hz 50
Curentul nominal In, A 6,10, 16, 20, 25, 32
Curentul diferential de deconectare nominal, |An, mA 30
Caracteristica de functionare la curent diferential AC
Tipul Electronic
Capacitate de rupere nominald Inc, A 4500
Capacitatea diferentiala nominala de oprire/pornire, Im, A 500
Numarul de poli 1+N
Caracteristicile de declansare B, C
Tensiunea de izolare Ui, V 400
Tensiunea de impuls suportabild nominala(1,2/50) Uimp, kV 4
Testul dielectric cu tensiunea de frecventd industriald, kV (in decurs de 1 min.) 2,5
Durabilitate electric, cicluri P/0, nu mai putin de 4000
Rezistenta mecanic3, cicluri P/O, nu mai putin 10000
Sectiunea maxima a firului de conectare, mm? 25
Forta de strangere a contactelor, Nm 3
Gradul de protectie din partea contactelor 1P20
Gradul de protectie a corpului P40
Masa unui pol, g, nu mai mult de 180
Intervalul temperaturilor de lucru, °C -25...+40
Altitudine, m, nu mai mult de 2000
Umiditate relativd admisibila la 25 °C (far& condensare), nu mai mult de 80%
Gradul de poluare 2
Pozitia de lucru n spatiu Verticalg, orizontald, cu abatere nu mai mult de 5°

Montare Pe sind DIN standarda, de 35 mm

Articolul trebuie sa fie exploatat in urmatoarele conditii ale mediului inconjurator:

* neexploziv;

 care nu contine gaze sau vapori agresivi, in concentratii care ar provoca coroziunea metalelor si a izolatiei;

* nesaturate cu praf si aburi conductoare de curent;

o lipsite de actiunea directa a razelor ultraviolete.

Se permite transportarea cu orice tip de mijloace de transport acoperite, in ambalajul producétorului.

Dispozitivele se pastreaza doar in ambalajul producatorului, in incdperi cu aerisire naturald si la o temperaturd a mediului inconjurator
de la -45 °C pana la +60 °C si cu o umiditate relativa de 80% la 25 °C.

Termenul de valabilitate al produselor in ambalajul producatorului este de 6 luni.

3. Schema de conectare
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4. Montarea si exploatarea

Toate lucrarile de montare si conectare se vor efectua dupa deconectarea energiei electrice!

Dispozitivul se instaleazd in panoul de distributie pe o sind DIN standarda, cu latimea de 35 mm cu ajutorul unor cleme, care au doud pozitii fixe.

La conectare e necesar de a respecta strict fazarea si de a conecta cablu de alimentare si de sarcina in conformitate cu marcajul pe corpul
aparatului: alimentarea pe bornele superioare (1 — faza, N — nul), sarcina pe bornele inferioare (2 — faza, N — nul).

Disjunctoarele diferentiale ai seriei e.elcb.stand functional depind de la tensiunea de alimentare, de aceasta, pentru asigurarea protectiei depline,
este necesar pana la acest dispozitiv de a instala un echipament electromecanic de deconectare sau/si un aparat de control a tensiunii.

Nu mai rar decat odata pe luna e necesar de a verifica lucrul normal al acestui articol, apasand butonul «T» pe panoul din fata a produsului
cu maneta comprimata (poz. in sus), care trebuie sa duc la declansarea disjunctorului.

Dacd la prezenta tensiunii de alimentare, dupa apasarea butonului «T» disjunctorul nu declanseaza stoparea, el nu poate fi utilizat mai departe.

Bornele de contact ale disjunctoarelor permit conectarea conductorilor de cupru sau aluminiu, cu o sectiune de cel mult 25 mmz. Tnaintea
conectarii conductorilor multifilari, capatul acestora trebuie sertizat cu un papuc de cablu sau 0 mufa cu ajutorul unei scule speciale.

Dispozitivul nu necesitd deservire speciala in perioada exploatarii. Clemele cu surub ale disjunctoarelor trebuie strinse cu regularitate,
dar nu mai rar de o datd la 6 luni.

5. Cerinte de securitate

Montarea, reglarea si conectarea dispozitivului trebuie sa fie realizate de electricieni calificati, care au luat cunostintd de prezentele
instructiuni de exploatare.

Montajul si conectarea dispozitivului trebuie executate dupa verificarea lipsei de tensiune in retea.

Posibilitatea exploatarii dispozitivului in alte conditii decit cele indicate in prezentele instructiuni trebuie coordonata cuproducatorul.

Nerespectarea cerintelor prezentelor instructiuni poate duce la o functionare incorectd a dispozitivului, electrocutare, incendiu.

6. Garantii

Termenul mediu de functionare este de 5 ani, cu conditia respectarii de catre consumatori a cerintelor de exploatare, transportare
si pastrare.

Termenul garantat de exploatare a dispozitivului este de 1 an din ziua vanzarii, cu conditia respectarii de catre consumatori
a cerintelor de exploatare, transportare si pastrare.

Obligatiunile de garantie nu se extind asupra dispozitivelor care prezinta:

o defectiuni mecanice;

o alte deteriorari care au aparut in urma transportarii, pastrarii, montarii, conectarii sau exploatarii incorecte;

* semne c3 au fost deschise si/sau reparate de persoane neautorizate.

Pentru asistenta tehnicd, contactati: www.enext.com

Data fabricarii: c E

Data vanzarii:

Adresa distribuitor:

SC ULTRA BRIGHT SRL

Romania, Str. Moara Domneasca, Nr.4A,
Depozit AQ, Afumati, Jud. Ilfov.

tel: +4 078 656 48 23

e-mail: carausu.stefan@ultraelectro.ro,
www.enextgroup.ro

Adresa furnizorului:

Compania electrotehnica E.NEXT-Moldova
Republica Moldova, Chisinau, str. lon Creanga, 62/4
tel.: +37322 90 34 34

e-mail: info@enext.md, www.enext.md

RU Boikntouatenu guodepeHumanbHoro Toka ¢ 3awuton ot cBepxtokoB e.elch.stand
WHCcTpyKuma no skcnayaTtauuu
1. HasHaueHue
BoikntoyaTeny auddepeHumanbHoro Toka ¢ 3aliMToi oT cBepxTokoB cepum e.elch.stand (8 ganbHeiwem - usgenuve) npegHasHadeHsl gna
3aWKTbl lofen Npu NpSMOM WKW KOCBEHHOM KOHTaKTe C OTKPbITbIMU MPOBOASLLAMM YACTAMU 371€KTPOYCTAHOBOK, COEANHEHHBIMU C COOT-
BETCTBYIOLLMM 3a3eMASIOLLMM YCTPONCTBOM 3/1EKTPOYCTAHOBOK 3[aHWit, M ANs 3aluThl kabenei n NPOBOAOB HU3KOBOJLTHbBIX 3NEKTPUYECKMX
Lieneit oT TOKOB Neperpy3kiu U KOPOTKOro 3aMblKaHuWs B MPOBOAHMKAX, @ Tak)Ke HeYacTbiX ONepaTUBHbIX KOMMYyTaLUi 31eKTPUYECKUX CETe.
M3penve cootseTcTBYeT TexHUYECKUM pernaMeHTaM 6e30nacHOCTY HM3KOBOJILTHOMO 31eKTPUYECKOro 060pyA0BaHUS W 3NeKTPOMArHUTHON
coBMecTUMocTH obopyaosanus B yactn ACTY EN 60947-2:2015, ACTY EN 60898-1:2015.

2. TexHUYeCKUE XapaKTepUCTUKU

Tabn.1
HanmeHoBanue napametpa [ 3uauewne |
HoMuHanbHoe pabouee HanpsixeHue, Ue, V 230
HomunanbHas vactora, Iy 50
HoMwuHanbHbI ToK, In, A 6,10, 16, 20, 25, 32
HoMunHanbHbI oTKAOYaoWMi AudpdepeHumnansHblin Tok, IAn, mA 30
Paboyas xapaktepuctuka npu auddpepeHLumanbHOM Toke AC
Tun ONeKTPOHHbBIN
HoMuHanbHas oTkntoyaowas cnocobHocTs, len, A 4500

HoMuHanbHas AM¢¢epeHU‘MaﬂbHaﬂ OTKNoYaWwaa U BkaYawouwasa

cnocobHocTb, Im, A 500
Konuyectso noniocos 1+N
BpeMsTokoBas xapakTepucTtuka B,C
Hanpsixenve nsonsuuu, Ui, V 400
HoMuHanbHoe uMnynbcHoe Bbifepxueaemoe Hanpsbkerue (1.2/50), Uimp, kB 4
JiManekTpuyecknii TeCT Hanps>KEHWEM NPOMbILLINEHHO YacToTbl, KB, 25
(8 Teuerve 1 MuH.) '
3neKTpuyeckas U3HOCOCTONKOCTb, unkioB B/0, He MeHee 4000
MexaHuyeckas U3HOCOCTOMKOCTb, UMKNoB B/0, He MeHee 10000
MakcuManbHoe ceyeHve NPUCOeANHAEMOro NPoBoaa, MM? 25
Ycunue 3aTaXXKM KOHTaKTHbIX 3aXKUMOB, HM 3
CTeneHb 3aLnTbl CO CTOPOHbI KOHTAKTOB P20
CTeneHb 3aluTbl Kopnyca IP40
Macca ogHoro nontoca, r, He bonee 180
[nana3soH pabounx Temnepartyp, °C -25...+40
[pynna ycnoBui akcnsyataumum B 4acTv BO3LeNCTBUS MeXaHUYeCcKuX ¢pakTopos M1
BeicoTa Hag ypoBHeM Mops, M, He bonee 2000
[onyctumas oTHocuTenbHas BnaxHocTb npu 25 °C (6e3 konaeHcauuu), He 6onee 80%
CreneHb 3arpsizHeHus cpeabl 2

BepTukanbHoe, ropusoHTanbHoe,
C OTKNIOHEHMeM He bonee 5°
MoHTax Ha DIN-peiike 35 Mm

Paboyee nonoxexue B npoCcTpaHCcTBe

M3penve [oMKHO 3KCMYaTMPOBaTLCS MPU CleAyloLLMX YCI0BUSAX OKPY>KaloLLei cpefbl:

* HeB3pblBOOMNacHas;

* He cofiepXalljast arpeccyBHbIX Fra30B 1 NapoB, B KOHLLEHTPaLMsX, pa3pyLualoLyx MeTabl, U N30aaLuio;

® He HacbllLeHHas TOKONpOoBoAsLLei NbIbI 1 NapaMmu;

® OTCYTCTBME HEMOCPEACTBEHHOTO BO3/e/CTBUS YNbTPahroNeTOBOr0 N3STyUeHNs.

TpaHcnopTMpoBaHUe N3NNI B 4acTU MexaHuyeckux ¢paktopos no rpynnam C u XX FOCT 23216, knumaTtuueckux ¢pakTopos no rpynne
4 TOCT 15150. TpaHcnopTupoBaHue fonyckaetcs NtobbiM BUAOM KPbITOro TpaHCNOPTa B yNakoBKe NPOU3BOAUTENS.

XpaHeHWe n3ennii ocyliecTBASETCA TONIbKO B YNaKoBKe NPOM3BOAWTENS B MOMELLEHUSX C eCTECTBEHHOM BEHTUASILIMEN Npy TeMnepaType
oKpy>atoLei cpefibl 0T -45 no +60 °C v oTHocuTenbHom BnaxHoctv 80% npw 25 °C.

Cpok xpaHeHWs U3fennii y notpebutens B ynakoBke Npou3BoanTens — 6 MecsiLieB.

3. CxeMa nogknioyeHus
N, 1
1 Lk

- ---EE_|

.

Puc.1
4. MoHTaX 1 akcnnyaTauums

Bce paboTbl No MOHTaXy ¥ NoAK P Tb NPW OTKJ nuTanum!

M3penne yctaHaBnuBaeTcs B pacnpefenuTesibHbli WNTOK Ha cTaHaapTHylo DIN-peiiky wupuHoi 35MM Npu NoMoLLM 3aLLenok, UMetoLmnx
[1Ba GUKCMPOBAHHBIX MONOXEHUS.

Mpu noak: 6 cTporo co6niopaTth Gpa3npoBKy M NOAKIIOYATb NPOBOAHMKM MUTAHNSA U HArpy3KN B COOTBETCTBUM C Map-
KMPOBKOW Ha KOpMyce annapaTa: NMTaHWe Ha BepxHue knemmbl (1 - da3a, N - HeiiTpans), Harpyska Ha HIXKHWe KneMMbl (2 - dasa,
N - He#nTpans).

Beikntoyatenu guddepeHumanbHoro Toka ¢ 3aluToit oT cBepxTokoB cepuu e.elch.stand dyHKLMOHANbHO 3aBUCAT OT HaNPsXKEHUS NUTaHKS,
noaToMmy, A obecneyeHUs NONHOLLEHHO 3aLLMThl, HEOBXOANMO [0 U3eNNa YCTaHaBNMNBaTb 31€KTPOMEXaHWYeckoe YCTPONCTBO 3aLLUTHOrO
OTK/IOYEHUS M/WAKW annapaTa KOHTPoNs HanpsikeHus. He MeHee ofHOro pasa B Mecsil, Heo6X0ANMO KOHTPONMPOBaTh paboTocnoco6HOCTL
n3penna nyteM Haxatus KHOMKKW «T» Ha J'II/ILLEEOI;’I naHenun nsgenva npu E3Be,ﬂ,eHHOVI PyKoATKe, KOTOpoe A0/KHO Bbl3BaTb cpaﬁaTblsaHme
BbIkfitoyaTens. Ecnm ApU HATMYNU HaNpaXeHUa NUTaHNA nocie HaXaTna KHOMKKU «T» BblK/toYaTeNb He CPHGOTE]ET, OH ‘J,aJ'IbHEVILLIeI;i 3Kcnayarta-
UMK He NognexuT. KoHTakTHble 3aXK1Mbl BbiKloHYaTeNe No3BoNsioT npucoefgnMHeHne MefHbIX U1K aNtOMUHUEBBIX MPOBOAHUKOB CedeHneM
He bonee 25 MM2 Mepep NpucoeanHeHMEM MHOMOXMIbHBIX MPOBOAHWKOB, UX HE0BXOANMO OKOHLLeBaTb HAKOHEUHMKOM U/U M1b30it Npu no-
MOLLW COOTBETCTBYIOLLEro NHCTPYMeHTa. I/Iz,u,envm He Tpe6y|0T cneunanbHoro OGCJ’Iy)KVIBEHVIﬂ B mpouecce skcnayatauunn. PerynﬂpHo, He MeHee
OflHOrO pa3a B 6 MecsiLleB HE0OXOANMO NOATArNBATL BUHTOBbIE 3aXWMbl BblKNloYaTenen.

5. Tpe6boBaHusa 6esonacHocTH

MOHTB)K, HaCTpOVIKS M nogknw4yeHne A0MKHbI OCYyLLLeCTBNATLCSA TONTbKO KEaﬂM¢MuMpOBaHHbIM 3N1eKTPOTEXHNYECKUM NepcoHasoM, MMer LM
rpynny gonycka no 3ﬂeKTp06930I'IaCHOCTM He Hunxe |||, 03HaKOMJIeHHble C HaCTORU.lQPI I/IHCprKLU/IEVI no akcnayaTaynn.

MoHTax n NOoAKoYeHne N3fenna fosXKHbl NPOBOAUTLCA NMPU CHATOM HanpsaXXeHuu.

Bo3sMoxHoCTb 3Kcnayatauuum usgenna B yCnoBusaX, OTJIMYHBIX OT YKa3aHHbIX B n.3 HaCTOﬂLLLEI;I WHCTPYKUWMKN A0J>KHa cornacoBbiBaTbCa
C npounssoauTeneM.

Mo cnocoby 3aWuThl OT NOpaxeHUs 3NeKTPUYECKUM TOKOM n3genue cootsetcTayeT knaccy 0 no FOCT 12.2.007.0 n gonxHo ycTaHaBnMBaThCs
B pacnpefenuTesibHble WKWTbl, UMetoLlMe Knnacc 3alnTbl He HxXe | v cTeneHb 3alUTbl HE HUXe IP30.

HECOGJ'IPO,ELQHMQ TpeﬁOBaHlfil;I HaCTOﬂU.LeI;I WHCTPYKLMN MOXET NPUBECTUN K HENMpasuibHOMY ¢yHKLU/IOHVIp0BaHVI|O n3penunsa, NopaxxeHuto anek-
TPpUYeCKnUM TOKOM, noxxapy.

6. MapaHTuitHbIe 0b6si3aTenbcTBa

CpepHuin cpok cnyxbbl — 5 neT npu ycnosuu cobniofeHuns notpebutenem TpeboBaHuMin skCnNyaTaLum, TPAHCNOPTUPOBAHWS U XPaHEHWS.

[apaHTUIHbIV CPOK aKCMNyaTaLumum usgenus — 1 rog co AHa Npogaxw npu ycnosuu cobniogerns notpebutenem tpeboBaHnii akcnayaTaumu, TpaHc-
NOpPTUPOBaHUA U XPaHEHUS.

lapaHTUiHble 0bs13aTenbCTBa HE PacNpPOCTPAHAOTCA Ha U3Aenus:

® VMetoLMe MeXxaHn4yeckne noBpexxaeHus;

® WHble NOBPeXAeHUsi, BO3HUKLIME B pe3ybTaTe HenpaBubHOMo TPAHCMOPTUPOBAHUSA, XpaHeHWs, MOHTaXXa 1 NoAKII0YeHU, Hef‘lpaBVIJ'IbHOI;] 3KC-
nnyatauyuum,;

* VMetolme criefibl CaMOCTOATESIbHOMO, HECAHKLUMOHNUPOBAHHOIO BCKPbITUSA VI/I/IJ'M PeMOHTa usgenuns.

Mo BonpocaM TexHuueckon nofaaep>ku obpaliaTecs: www.enext.com

[laTa M3roToBneHus: C €

JlaTa npopaxku:

Appec noctaBWMKa:

3nekTpoTexHunyeckas komnanus E.NEXT-YkpanHa
08132, YkpauHa, Knesckas obnactb,

r. BuwHesoe, yn. Kuesckas, 27-A, ctpoeHue «B»
Ten.: +38 044 500 9000

e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Residual-current circuit breaker with overcurrent protection e.elcb.stand series
User’s guide and manual operation
1. Application

Residual-current circuit breaker with overcurrent protection e.elch.stand series (hereinafter referred to as - the breaker) are designed
to protect people against direct or indirect contact with exposed conductive parts of electrical installations connected to the respective
electrical grounding devices buildings, and for protection against overload and short circuit in the circuit of 50 Hz, rated voltage 230V, rated
current up to 32 A, it also can be used for non-frequent on-and-off switching operation under normal circumstance.

The breakers are meets requirements of IEC/EN 61009-1.

2. Technical data

Tab.1
Parameter name
Rated operating voltage, Ue, V 230
Rated frequency, Hz 50
Rated current, In, A 6,10, 16, 20, 25, 32
Rated residual operating current, IAn, mA 30
Residual current working type AC
Residual current protection type Electronic
Rated breaking capacity, lcn A 4500
Rated residual making and breaking capacity, Im, A 500
Isolation function Yes
Poles 1+N
Tripping curve B, C
Rated insulation voltage, Ui, V 400
Rated impulse withpro voltage (1.2/50), Uimp, kV 4
Dielectric test voltage at ind. frequency, kV 2,5
Electrical life, on/off cycles, not less 4000
Mechanical life, on/off cycles, not less 10000
Maximum connecting ability, mm? 25
Tightening torque, Nm 3
Protection degree (terminals) acc. to IEC/EN 60529 1P20
Protection degree (housing) acc. to IEC/EN 60529 1P40
Weight, g. 180
Operating temperature (with average <35 °C) -25...+40
Altitude, not above, m 2000
Air humidity, not above 80%
Pollution degree 2
Working position Vertical, horizontal, with a tolerance of no more than 5 °

Mounting Standard TH35 mm |EC rail

The product shall be operated under the following environmental conditions:

* non-explosive;

* does not contain corrosive gases and vapors in concentrations destroying metals and insulation;
* not rich conductive dust and vapors;

« lack of direct exposure to ultraviolet radiation;

* should not be significant shock or vibration.

Transport and storage are only permitted in the original packing.

The ambient storage temperature: -45...+60 °C and humidity not above 80% (at 25 °C without condensation].
The shelf life of the products in the manufacturer’s packaging is 6 months.

3.Wiring diagram
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4. Installation and operating

All work on the installation and connection should be carried out with the power off!

Before performing wiring work, turn off the upstream circuit breaker and ensure that no current is flowing through the breaker to be wired.
Failure to do so may expose you to shock hazard.

Strictly observe the wiring diagram of the breaker: the power supply conductors connect to the top terminals (1 - phase, N - neutral), the load
must be connected to the bottom terminals (2 - phase, N - neutral).

Residual-current circuit breakers with overcurrent protection e.elcb.stand series are voltage dependent devices, therefore, to ensure full
protection, it needs to install the upstream voltage independent residual-current circuit breaker and / or voltage control device. At least once a
month is necessary to control functionality of the breaker by pressing «T» on the front panel of the product. This must cause tripping of the breaker,
otherwise - if the breaker not switch-off or not reset after testing - the breaker is not subject to further exploitation. In this case, please get advice
from a registered electrician or refer to the contacts listed in this manual. When connecting any wire, tighten the terminal screw to the torque
specified in this manual. Failure to do so may cause a fire. Do not install the breaker in an abnormal environment. Protect the breaker so that foreign
particles, such as dust, concrete or/and iron powder, water and other moistures will not enter the breaker. Failure to do so may make the breaker
inoperative. Connect the breaker to power supply appropriate to the rating voltage. Failure to do so may make the breaker inoperative or damage it.

The breaker is installed in a plastic or metal box on a standard DIN-rail width 35 mm with latches having two fixed positions. Terminals allow to
connect copper or aluminum conductors. Before connecting stranded conductors, they must be tipped using an appropriate tool. The products do
not require special maintenance during operation. Regularly, at least once in 6 months is necessary to tighten the screw terminals.

5. Safety requirements

Device maintenance and repair work may be carried out only by appropriately authorized and trained personnel. Before any work
commences, the devices must be disconnected from the supply.

Use the breakers in accordance with their designated use and for their intended purpose only.

When the breaker automatically breaks a circuit, turn on the handle after removing the cause. Failure to do so may cause an electric
shock or a fire.

The breakers must only be fitted and operated if they are undamaged, dry and clean.

Incorrect handling of the breaker will result in a hazardous situation, such as death or serious injury.
6. Warranty

Average life - 5 years, subject to the requirements of installation, operating, ambient conditions, transportation and storage.

Product Warranty period - 1 year from the date of purchase, subject to the requirements of installation, operating, ambient conditions,
transportation and storage.

The warranty does not apply to breakers:

* having mechanical damage;

* other damage caused by improper transportation, storage, assembly and installation, improper operation;

* with the following independent, tamper and/or repair of the product.

Incorrect or impermissible use or non-compliance with these instructions invalidates our warranty provision. No modifications or alterations
to the devices are permitted.

For technical support contact: www.enext.com

Production date: c €

Purchase date:

Provider address:
E.NEXT.Company Ltd.
Bulgaria, Varna, Rodopi str. 11
tel.: +359 87 7077123

e-mail: info@enext.com,
www.enext.com




UA BuMukaui gudepeHuinHoro cTpyMy i3 3axvucToMm Big HaacTpymis e.elcb.stand
IHCTpYKUif 3 ekcnayaTauii

1. MpusHayeHHs

Bumukaui gudepeHuiitHoro cTpyMy i3 3axucToMm Bif HaacTpyMis cepii e.elcb.stand (Hagani - Bupi6) npusHaueHi gna: 3axucty niogei
npw npsiMoMy abo HeMpsIMOMY KOHTAKTi 3 BiiKpUTUMM CTPyMOBEAYYUMMN YaCTUHAMM e/IeKTPOYCTaHOBOK, MifA €AHaHMX [0 BiANOBIAHUX 3a3eMITi0-
104MX NPUCTPOIB €NneKTpoycTaHoBOK ByaiBens, i AN 3ax1CTy Kabenis i APOTIB HU3bKOBOMLTHUX /IEKTPUYHWUX NaHLIOrIB Bif CTPYMIB NepeBaHTa-
>KEHHS | KOPOTKOrO 3aMUKaHHS B NPOBIAHMKAX, @ TAKOX HEYACTUX OMePaTUBHNUX KOMYTaLliil eNeKTPUYHUX Mepex.

Bwpib Bignosifae TexHiyHUM pernameHTaM 6e3nekn HU3bKOBOILTHOMO €/1eKTPUYHOIO YCTAaTKYBaHHS | eN1eKTPOMArHiTHOI CyMiCHOCTI ycTaTKy-
BaHHs B yacTuHi ICTY EN 60947-2:2015, ACTY EN 60898-1:2015.

2. TexHi4Hi XxapaKTepucTuKu

Tabn. 1

HaiiMeHyBanHs napametpy [ 3wavewwn |
HomiHanbHa poboua Hanpyra, Ue, V 230
HominanbHa vactoTa, My 50
HoMiHanbHwit cTpym, In, A 6,10, 16, 20, 25, 32
HoMiHanbHuit fudepeHLinHnii cTpyM BigkaodeHHs, IAn, mA 30
Pobouya xapakTtepuctuka npu audepeHLinHoMy CTpyMi AC
Tun EnektpoHHe
HoMinanbHa 3aaTHICTb BifktoyeHHs, len, A 6000
HomiHanbHa audepeHUitHa Bigkaoyatoya i Bkloyaoya 3aatHicTs, Im, A 500
KinbkicTe nosiocis 1+N
Yaco-cTpyMoBa xapakTepucTuka B,C
Hanpyra isonsuii, Ui, V 400
HoMinanbHa iMnynbcHa Hanpyra (1.2/50), wo sutpumyetses, Uimp, kB 4
[lienekTpuuHU TECT Hanpyro NPoMUcNoBoT Yactoty, KB (mpotsarom 1 xs.) 2,5
EnekTpuuHa 3HOCOCTIlKiCTb, umknis Y/B, He MeHwe 4000
MexaHiuHa 3HOCOCTINKICTb, UMKAIB Y/B, He MeHLwwe 10000
MakcuManbHwWit nepepis NpuesHyBaHOro ApoTy, MM? 25
3ycunns 3aTAryBaHHA KOHTaKTHUX 3aTUCKiB, HM 8]
CTyniHb 3axucTy 3 oKy KOHTaKTIB P20
CTyniHb 3axucty Kopmycy IP40
Maca ogHoro nontocy, r, He binbLue Hix 180
[iana3oH pobouux Temnepartyp, °C -25...+40
pyna yMoB ekcnyaTauii B YaCTWHi Ail MeXaHiYHNX YMHHWKIB M1
Bucota Hap piBHeM Mops, M, He binblue 2000
[onyctuma sigHocHa sonorictb npw 25 °C (6e3 koHaeHcauii), He Binblue 80%
Mipa 3abpyaHeHHs cepepoBulla 2

Poboye nonoxeHHs B npocTopi BepTukanbHe, ropusoHTasnbHe, 3 BiiXuneHHsaM He binbe 5°
MoHTax Ha DIN-peiui 35 Mm

Bwpib noBuHeH ekcnnyaTyBaTVUCs 3@ HACTYNHUX YMOB A0BKINNA:

* He BubyxoHebe3neuHe;

® L0 He MICTUTb arpeCcMBHUX rasiB i Napis, B KOHLEHTPaLifX, L0 PYNHYIOTL MeTanu, Ta i3onsuito;

® He HacKyeHe CTPYMOMPOBIAHUM MUIIOM | Napamu;

® BiACYTHiCTb Be3nocepeaHbOi Ail y1bTpadioNneToBOro BUNPOMiHIOBaHHS.

TpaHcnopTyBaHHs BUPOGIB B YaCTUHI MexaHiuHUX YMHHKKIB no rpynax C i XX FOCT 23216, kniMaTUuHMX YnHHUKiB no rpyni 4 TOCT 15150.
TpaHcnopTyBaHHs [oMycKaeTbest Byb-AKMM BUAOM KPUTOrO TPAHCMOPTY B ynakoBLii BUPobHMKa.

36epiraHHs BUMpobiB 3AiNCHIOETLCS TiNIbKU B YNaKoBLi BUPOBHMKA B NPUMILLEHHSAX 3 NPUPOLHOK BEHTUNSILIED NpW TeMnepaTypi AOBKINAS
Bif - 45 fo +60 °C i BigHoCHii BonorocTi 80% npwu 25 °C.

TepMiH 36epiraHHs BUpobiB y cnoxueaya B ynakoBLi BUpobHUKa - 6 MicsLiB.

3. CxeMa niaKno4YeHHs
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4. MoHTaX | ekcnnyaTauis

Yci po6oTh no MoHTaXy i niak POBOAMTYM NpU BiAK y i!

Bupib BcTaHoBMI0ETHCA B pO3N0AiNbYNiA NTOK Ha cTaHaapTHy DIN -peiiky wupuHoio 35 MM 3a onoMoroto KpinneHHs, Lo Mae fBa ¢ikcoBaHi
TMONIOXKEHHS.

Mpu niaknioYeHHi HeobXiAHO cTporo AoTpUMyBaTUCL $a3yBaHHA i MiAKNIOYATH NPOBIAHWKMN XXMBNEHHS | HABaHTa)XXeHHA BiAnNoBiA-
HO A0 MapKyBaHHsl Ha KOpPMyCi anapaTy: )XMBNEHHs Ha BepxHiii knemi (1 - pasa, N - HeMTpanb), HaBaHTaXKEHHS Ha HWXKHIN KneMi
(2 - pa3a, N - HeirTpans).

Bumukaui gudepeHuiiitHoro cTpyMy i3 3axucToM Bif, HapcTpyMis cepii e.elch.stand ¢yHkuioHanbHO He 3anexaThb Bif HanNpyry XUBNEHHS,
3bepiratoTb npaue3aaTHicTb Npy 06puBi poboyoro HyNLOBOro NPOBIAHNMKA.

He MeHwWwe opHoro pasy B MicsLb HeobXifHO KOHTPONIOBATY NpaLLe3AaTHICTb BUPODY LINSAXOM HaTUCHEHHS KHOMKM «T» Ha NNLLOBIA naHeni
BUpoby Npu 3BefleHOMY PYKiB'T, IKWii MOBMHEH BUKIMKATW CMpaLbOBYBaHHSA BUMMUKaYa.

AAKLLO 32 HAsABHOCTI HaMPyri XUBJI@HHS MIC/IA HATUCHEHHS KHOMKM «T» BUMMUKAY He CrpaLlioe, BiH NopabLuiit ekcnyaTalii He nignsrae.

KoHTaKTHi 3aTUckn BUMUKaUiB A03BOASIOTL NPUELHAHHS MiAHWX abo atoMiHieBUX NPOBIAHMKIB NepepizoM He binblw 25 Mm% lMepen npues-
HaHHsIM 6araToXnnbHUX NPOBIJHUKIB, iX HE0bXifHO 0BTUCHYTM HakoHEeYHNKOM abo riNb30i0 3@ 0MOMOrOI0 BiANOBIAHOTO IHCTPYMEHTY.

Bupobu He BMaraioTe cneuianbHoro obcnyroByBaHHs B npolieci ekcriyaTauil. PerynspHo, He MeHLe ofHOro pa3sy B 6 MicaliB HeobXigHo
NiATATYBaTU FBUHTOBI 3aTUCKM BUMUKAYIB.

5. Bumoru 6esneku

MoHTax, HanawTyBaHHS i NiAKNOYEHHS MOBUHHI 3AiACHIOBATUCS TiNbKW KBaNipikoBaHUM eNeKTPOTEXHIYHUM NEPCOHANOoM, WO Mae rpyny
ponycky no enektpobesnei He Huxue IlI-1 rpynu, o3HaioMNeHi i3 JaHoI0 IHCTPYKUi€l0 3 ekcnnyaTauii.

MoHTax i nifKkno4YeHHs BUpoby NOBUHHI NPOBOANTUCS NPW 3HATIN HanNpy3i.

MoxnuBicTb ekcnnyaTauii BUpoby B yMoBaXx, BifiIMiHHUX Bif BKa3aHWX B M. 3 AaHOI iIHCTPYKLiT NOBMHHA y3roAXyBaTUCs 3 BUPOOHUKOM.

3a cnocoboM 3axucTy Bif, NOpa3ku enekTpuyHUM cTpymom Bupib Bignosigae knacy 0 no FOCT 12.2.007.0 i noBMHeH BCTaHOBAOBATUCSA
B PO3MOAINbHI LUMTH, LLLO MalOTb KAC 3aXMCTy He Huxue | i cTyniHb 3axucTty He Huxye IP30.

HepoTpuMaHHA BUMOT BaHOT IHCTPYKLIT MOXe NPUBECTW 4,0 HENPaBUIbHOTO GYHKLIOHYBaHHSA BUPOBY, ypaxkeHHS eNeKTPUYHUM CTPYMOM,
noxei.

6. MapaHTiitHi 3060B’A3aHHA

CepepHivt TepMiH cny>xbu - 5 pokis 3a yMOBW AOTPUMaHHS CoOXWBaYeM BUMOr eKcnlyaTaLil, TpaHCnopTyBaHHS i 36epiraHHs.

[apaHTiiHWI TepMiH ekcntyaTauii Bupoby - 1 pik 3 HA Npofaxy 3a yMOBU JOTPUMAHHS CNOXMBaYeM BUMOT eKcrlyaTaLllil, TpaHCMopTyBaHHS
i 3bepiraHHs.

[apaHTiiHi 3060B’A3aHHS He NOLINPIOOTLCS Ha BUPobu:

© Maloyi MexaHiyHi yLKOAXEHHS;

© iHLLI YLIKOJKEHHS, L0 BUHWKIN B pe3ynbTaTi HeNnpaBuUabHOIo TPAHCNOPTYBaHHS, 30epiraHHs, MOHTaXYy | NifKIIOYEHHS, HenpaBUabHOI eKc-
nnyatau,ii;

© Matoui CiAKM CaMOCTIHOTO, HeCaHKLioHOBaHOro po3bupaHHs i/abo peMoHTy BUpOBY.

3 nNnTaHb TeXHiIYHOT NIATPUMKM 3BEpTaTUCS: WWW.enext.ua
JlaTa BUFOTOBJIEHHS : Appeca nocrayanbHuKa:

c € EnekTpoTexHiuHa koMmnaHia E.NEXT-Ykpaina

JaTa npopaxy: 08132, YkpaiHa, KuiBcbka obnactb, M. BuwiHese,
Byn. Kuiscbka, 27-A, bya. «B»
Ten.: +38 044 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

ABTOMaTWMYHU NPeKbCBaYM 3a AndepeHLManeH Tok
c BrpafeHa gedekTHoTOoKOBa 3awuTa e.elcb.stand
PbKOBOACTBO 3a eKcnioaTauus

1. MpepHasHavyeHune

ABTOMaTUYHUTE NpekbCBayK 3a AudepeHLnaneH Tok ¢ BrpajeHa AedekTHoTokoBa 3awuTa e.elch.stand (no HaTaTbk - npekbesay)
ca npefHa3HaYeH 3a 3aLL1Ta Ha XOpa CpeLLy AUPEKTEH UM KOCBEH AOMUP C OTKPUTU TOKOMPOBOAUMI HACTU Ha €NEKTPUYECKUTE MHCTanaLmuu,
NPUCHEAVHEHN KbM CbOTBETHWTE 3a3eMUTESIHU YCTPOWUCTBA HA CrPafuTe, 33 3aWiuTa Ha Kabenu B eNeKTPUYECKN MPEeXN HOMUHANHO Hanpe-
sxeHne 230 V 50 Hz u HoMuHaneH Tok 4o 32 A oT npeToBapBaHe U KbCO CbeMHEHME B MPOBOAHULMUTE KAKTO WU OT PeAKN KOMyTauun
B e1eKTPUYECKIUTE MPEXH.

MpekbcBay oTroBaps Ha usncksaxusTa Ha IEC/EN 61009-1.

2. TexHUYECKMN XapaKTepUCTUKK

Tab. 1

Mapamersp [ 3nauewne |
HomunanHo Hanpexenue,Ue, V 230
HomuHanHa yectoTa, My 50
HomwuHaneH Tok, In, A 6,10, 16, 20, 25, 32
HomunHaneH npekbcBaly, audpepeHumaneH Tok, IAn, mA 30
PaboTHa xapakTepucTuka npu audepeHumaneH Tok AC
Tun EnextpoHeH
HoMwuHanHa npekbeBalia cnocobHocr, len, A 4500
HoMuHanHa audepeHumnanHa npekbepalla v BKYBalla cnocobHocr, Im, A 500
KonnuecTtso Ha nontocose 1+N
BpeMeTokoBa xapakTepucTika B,C
HanpexeHwue Ha usonauus, Ui, V 400
HoMuHanHo nMnyacHo nagbpxallo Hanpexerue (1.2/50), Uimp, kB 4
[venekTpuyecku TeCT C HanpexeHue Ha NpoMuLLIeHa YecToTa, kB, (3a 1 MuH.) 2,5
Enektpnyecka n3HocoycTonuunsocT, umknv B/0, He no-manko ot 4000
MexaHuyHa n3HocoycTonymsocT, unknu B/0, He no-manko ot 10000
MakcumanHo HanpeyHo ceyeHKe Ha NpoBOfHMKA, MM? 25
MoMeHT Ha 3aTsraHe Ha TepMuHanure, HMm 3
3awmTa Ha KoHTakTuTe B cboTBeTcTBMe cbe IEC/EN 60529 1P20
3awwuTa Ha kopnyca B cboTeTcTBUE cbe IEC/EN 60529 P40
Terno Ha eguH nonc, (r.), He noseye 180
PaboTteH TemMnepaTypeH anana3soH,°C -25...+40
HagMopcka BucounHa, (M), He noseve 2000
[onyctuma oTHocuTenHa BnaxHocT npu 25 °C (6e3 koHaeHsauus), He noseue ot 80%
CreneH Ha 3aMbpcsiBaHe 2

PaboTHo nonoxexue B MPOCTPaHCTBOTO BepTl’IKaJ‘IHO, XOPU30HTasNHO, C OTKNIOHEHME He noBeYve oT 5°
MoHTax Ha DIN-penca 35 MM

anK'bCBa‘-l MOXe [ia ce eKcniioatupa npu cnefHUTe ycioBUA Ha OKoJlHaTa cpefa:

® [a He 6'bJJ,e B3puBOONacHa;

® [1a He CbAbp>XKa KOPO3NBHU rasose 1 napu, KOUTO YHULLLOXXaBaT MeTann 1 usonauusd;
® laHee 6oraTta Ha npoBOAMMU Npax U U3NapeHund;

® OTCBHCTBWME Ha HenocpeacTBeHo B‘b3[ZlE;ICTBI/|E 0T ynTpaBunoneToBa pagunaunsa.

TpaHCMopTMpaHeTo Ha NpeKkbCBaY e No3BOJIEHO CAaMO B OPUTVHANIHATA ONaKoBKa.

CbxpaHeHMeTo Ha NPeKbCBay Ce U3BbPLUBA CaM0 B OMAaKOBKM Ha MPOU3BOAUTENS B MOMELLEHUS C eCTECTBEHA BEHTUNALMA NPU TeMnepaTypa
Ha okoniHaTa cpefa oT -45 o + 60°C 1 80% oTHOCMTeNHa BNaXXHOCT Ha Bb3ayxa npu 25°C.

CpoKbT Ha FOAHOCT Ha NPOAYKTUTE B OMAKoBKaTa Ha NPOU3BOAUTENS € b Meceua.

3. CBbp3BaHe
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4. MoHTaX 1 noaapbXKa

MOHTaXKBbT M CBbP3BaHETO Ha KabenuTe ce N3BbLPLLBA NPYU U3KJTIOYEHO 3aXpaHBaHe!

I'IpeK'bcaaq Ce NHCTanupa B pasknoHUTesHa KyTUs Ha CTaHAapTHa DlN*pel‘;IKa C WWMpUHa 35 MM cC KneMu, KOUTo uMat ase ¢MKCMpaHM MONOXEeHUA.

Mo BpeMe Ha cBbp3BaHeTo TPAbBa Aa ce cnasBa ¢pasmpaHeTo M Aa ce BKIKYBAT NPOBOAHMLMTE HA 3aXpaHBaHe U HaToBapBaHe
B CbOTBETCTBME C MAPKMPOBKUTE Ha YCTPOMCTBOTO: 3aXpaHBAHETO Ha ropHuTe u3Boam (1 - dasa, N - Hynes np ), HaT
Ha no-HUCKMTe KpaitHu ussoam (2 - dasa, N - Hynes npoBoAHUK).

ABTOMaTUYHUTE NpeKbCBaYy 3a JUpepeHLnaneH Tok ¢ BrpafeHa AepekTHoTokoBa 3almTa o7 Tun e.elcb.stand pyHkumoHanHo ca 3aBucumm
OT 3aXpaHBalLOTO HanpexeHwe, 3aToBa, 3a Aa ce rapaHTMpa BaU_Ll/ITa,TpRﬁBa KbM yCTpOI;ICTBOTO Aa ce MHCTanupa npekbcBay I/l/IAJ'II/I anapart
ynpaBngaBal HanpexeHue. Hai-manko BeAHBX MeCe4yHo, e HEOﬁXO[ZLVIMO Aa ce KoHTponupat q)yHKLIMOHa}'IHVITe BB3MOXHOCTU Ha yCTpOIZCTBOTO.
MBE'prUBa Cce nocpencTBoM HaTUCKaHe Ha 6yTOH «T» pa3nonoxeH Ha nnuesnqa [I'IpeJZLeH] naHen, KOWTO e npeanssuka He3abaBHO M3KJlOYBa-
He Ha Bepurata [I'IPEK'bCBa‘-la]. Axo cnef nofaBaHe Ha eNleKTpUYeCcKo HanpexeHne, Npu HaTUCKaHe Ha 6yTDHa <<T>>, npekbCcBa4a He paﬁOTl/I,
TO TOl € HerogeH 3a no-HaTaTblWHa yl'lOTpeﬁa. KoHTakTHWTE KJleMu Ha npekbCcBa4ynTe NO3BONABAT CBbP3BaHe Ha MeAHU UK anyMnUHMeBKN Npo-
BOAHWLUM C HanpeyHo ceyeHne He noBeYye OT 25 MMZ, an[ZLVI Aa CBbp>XeTe MHOTOXUHUTE NPOBOAHULN, Te TpﬂﬁBa hacac Kpal;lHVILLVI HanpaseHu
C noMoLllTa Ha noAaxoadaL, NHCTPYMEHT. yCTpOIZCTBOTO He ce Hy>X[ae oT cneunanHa nogapbXKKa No BpeMe Ha pasOTaTa. PE[J'OBHO, noHe BeAHBX
Ha 6 Meceua, TpabBa Aa ce 3aTarar (npucTsiraT) BUHTOBUTE KNEMM Ha NpeKbCBaYa.

TO

5. BesonacHocTt

nOﬂﬂp'b)KKaTa Ha npekKbCcBay U peMOHTHUTe paﬁOTVI no Hero, MoXe fa ce U3BbpLIBA €AMHCTBEHO OT HaANeXHO YNb/IHOMOLEH U oGyueH
nepcoHan. I'Ipeu,m Aa ce 3ano4yHe BCAKaKBa paGOTa, yCTpDFICTBDTO TpﬂﬁBa na bbae usknyeHo ot Bepurata.

M3nonssante npekbCcBay B CbOTBETCTBUE C OnpefeneHaTa M yn0Tpef)a n caMmo no npefHasHa4vyeHue.

Cnep, kaTo npeKbCBayYbT aBTOMATUYHO € NpekKbCHaN Bepurata v cnej oTCTpaHAaBaHe Ha Npegu3BuKaHaTta nospefa, HyXXHO e fa ce BAUTHe
3awuTaTa [npeMeCTeTe JI0CTa Ha nueBna naHen HaropeL Hecna3BaHeTo Ha ToBa U3ncKBaHe MOXe Aa AoBefe [0 TOKOB YAap v noxap.

MoHTaXbT U BK/IIOYBAHETO Ha yCTPOl;ICTBDTO TpﬂﬁBa Aa ce M3BbpLBA B A€aKTUBMUPAHO NONOXKEHUE.

Bb3MoxHOCTTa 3a M3non3BaHe Ha npekbCcBa4yunTe B yCN0BUA, Pa3IM4HM OT Te€3U, onpefesieHn OT HaCToAL0TO PbKOBOACTBO, CcnefBa Aa 6baat
CbrnacyBsaHu C Npon3BOAUTENS.

Ako He ce cnasBa ToBa yKa3aHue, MOXe [a ce CTUrHe A0 nospefa, TOKOB yaap Mau noxap.

6. MapaHuums

HoMuHaneH Xu1BoT - 5 roAMHM, NPY CNasBaHe Ha U3NUCKBaHWSTA Ha 0BC/yXBaHe, TPAHCMOPTUPAHE W CbXpaHeHue.

lapaHums 3a ekcrnoatauns — 1 roAMHa, CYMTaHO OT AaTaTa Ha MokynkaTa, Npu CnasBaHe Ha U3NUCKBaHUATA Ha 0BCiyXBaHe, TpaHCNopTUpaHe
1 CbXpaHeHue.

lapaHuusTa He ce 0THACs 3a NPOAYKTU:

 C MexaH14YHU NoBpeay;

 C Apyr1 NOBPEAN, NPUYMHEHN OT HENPABUITHO TPAHCMOPTUPaHE, CbXPaHEHWe, MOHTAX UM MHCTaNaLMs KaKTo U HEMpaBuiHa eKCrNoaTaLms;

 KOTaTo MMa ey Ha HEMPaBOMEPEH AOCTBLM U/WUK PEMOHT Ha YCTPONCTBOTO.

3a TexHWYecKa NOAAPBLXKKA, MOMS, CBbPXKETE Ce C: WWW.enext.bg

JLocTaBumnK Ha apgpec:
E.HEKCT.KOMMNAHWNA EOOL
Bwnrapus, rp. BapHa, yn. Pogonu 11
Ten.: +359 87 7077123

e-mail: inffo@enext.bg, www.enext.bg

[laTa Ha NPoM3BOACTBO: c E
JMaTa Ha npopax6a:

PL Wytaczniki roznicowopradowe z zabezpieczeniem nadmiarowopradowym e.elch.stand
Instrukcja obstugi
1. Przeznaczenie

Wytaczniki réznicowopradowe z zabezpieczeniem nadpradowym serii e.elch.stand (dalej -produkt) sg przeznaczone do ochrony przed
bezposrednim lub posrednim kontakcie z otwartymi przewodzacymi czesciami instalacji elektrycznych i dla ochrony kabli i przewodéw
niskonapieciowych obwodoéw elektrycznych od przeciazenia i zwarcia.

Produkt jest zgodny z IEC/EN 61009-1.

2. Dane techniczne

Tabl. 1
Nazwa parametru [ Znaczenie |
Nominalne napiecie pracy Ue, V 230
Nominalna czestotliwos¢, Hz 50
Prad nominalny, In, A 6,10, 16, 20, 25, 32
Nominalny wytaczajacy sie prad réznicowy, IAn, mA 30
Charakterystyka robocza przy réznicowym pradzie AC
Typ Elektroniczny
Nominalna zdolno$¢ wytaczania, Icn, A 4500
Nominalna réznicowa wytaczania i zdolnos¢ wtaczania, Im, A 500
Ilo$¢ biegunow 1+N
Charakterystyka czasu i pradu B, C
Napiecie izolacji, Ui, V 400
Napiecie nominalne udarowe, ktére wytszymuje napiecie (1.2/50), Uimp, kv 4
Dielektryczny test napiecia o czestotliwosci przemystowej, kw. (w ciagu 1 min.) 2,5
Elektryczna odporno$é na Scieranie, cykli W/0, nie mniej 4000
Mechaniczna odporno$¢, cykli W/0, nie mniej 10000
Maksymalny przekréj przytaczanego przewodu mm? 25
Moment dokrecenia zaciskow kontaktowych, Nm 3
Stopien ochrony od strony stykéw 1P20
Stopien ochrony obudowy P40
Masa jednego bieguna, g, nie wiecej 180
Zakres temperatur pracy, °C -25...+40
Wysokos$¢ nad poziomem morza, m, nie wiecej niz 2000
Dopuszczalna wilgotno$é wzgledna w temperaturze 25 °C (bez kondensacjil, 80%
nie wiecej niz
Stopien zanieczyszczenia $rodowiska 2
Potozenie w przestrzeni Pionowe, poziome, z odchyleniem nie wiekszym niz 5°
Montaz Na szynie DIN 35 mm

Urzadzenie powinno by¢ eksploatowane w nastepujacych warunkach $rodowiskowych:

* niewybuchowych;

* nie zawierajacych agresywnych gazéw i pary,

* nie zawierajacych przewodzacych pytow i oparow;

* bez ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.

Transportowanie jest dozwolone jakimkolwiek krytym transportem w opakowaniu producenta.

Magazynowanie produktéw odbywa sie wytacznie w opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o naturalnej wentylacji, w temperaturze
otoczenia od -45 do +60 °C i wilgotnosci wzglednej do 80% przy 25 °C.

Okres waznosci produktéw w opakowaniu producenta wynosi 6 miesiecy.

3. Schemat podtaczenia

N'2
Rys.1
4. Montaz i eksploatacja
Wszystkie prace w zakresie montazu i podtaczania przeprowadzac przy odtaczonym zasilaniu!
Produkt jest instalowany w tablicy rozdzielczej na standardowej szynie DIN o szerokosci 35 mm za pomoca zatrzaskéw, ktére maja dwie
state pozycje.
Przy podtaczeniu nalezy przestrzegac kolejnosc faz i podtaczy¢ przewody zasilania i obciazeni dnie z oznac; M na mark iu
urzadzenia: zasilanie na gérne zaciski (1 - faza, N - punkt neutralny), obciazenie na dolne zaciski (2 - faza, N -punkt neutralny).
Wytaczniki réznicowopradowe z zabezpieczeniem nadpradowym serii e.elch.stand funkcjonalnie nie zaleza od napiecia zasilania,
zachowuja sprawnos$¢ dziatania w przypadku uszkodzenia przewodu zerowego.
Nie mniej niz jeden raz w miesiacu nalezy kontrolowa¢ sprawnoé¢ urzadzenia poprzez naciéniecie przycisku «T» na przednim panelu
urzadzenia przy podniesionym uchwycie, ktére powinno spowodowac zadziatanie wytacznika.
Jedli podczas obecnoéci napiecia zasilania po naci$nieciu przycisku «T» wytacznik nie zadziata, to on nie podlega dalszej eksploatacji.
Zaciski sterowania umozliwiaja podtaczenie miedzianych lub aluminiowych przewoddw o przekroju nie wiekszym niz 25 mm?Z Przed
przytaczeniem wielozytowych przewodéw, nalezy je ochroni¢ koricéwka za pomoca odpowiedniego narzedzia.
Produkty nie wymagaja specjalnej obstugi w trakcie eksploatacji. Regularnie, co najmniej raz na 6 miesiecy trzeba dokreci¢ $rubowe
zaciski.

5. Wymagania bezpieczenstwa

Montaz, konfiguracja i podlaczenie musza by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanych elektrykow, ktérzy posiadaja uprawnienia
i ktorzy zapoznali sie z niniejsza instrukcja obstugi.

Montaz i podtaczanie urzadzenia powinny by¢ wykonywane po wytaczeniu napiecia.

Mozliwos¢ eksploatacji urzadzenia w warunkach, innych niz warunki okreslone w niniejszej instrukcji trzeba uzgodnic z producentem.

Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji moze spowodowaé nieprawidtowe dziatanie produktu, porazenie pradem elektrycznym lub pozar.

6. Warranty

Sredni okres trwatosci - 5 lat, pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta wymagan operacyjnych, transportowania i przechowywania.

Okres gwarancji dla urzadzenia wynosi 1 rok od daty sprzedazy pod warunkiem przestrzegania przez konsumenta wymagan operacyjnych,
transportowania i przechowywania.

Gwarancja nie obejmuje produktéw:

* posiadajacych uszkodzenia mechaniczne;

 inne uszkodzenia powstate w wyniku nieprawidtowego transportowania, przechowywania, montazu i podtaczenia, lub niewtasciwej eksploatacji;

o ktore maja $lady samodzielnego, nieautoryzowanego otwarcia i/lub naprawy produktu.

W celu uzyskania wsparcia technicznego prosimy o kontakt: www.enext.pl

Data produkcji: Adres dostawcy:

Ko NEXT Poland sp. z 0.0.

ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszow, Polska
tel.: +48 17 250 0 800

e-mail: info@enext.pl, www.enext.pl

CEE-

Data sprzedazy:



